
Ar
t.-

N
r.:

 3
91

00
57

Montageanleitung Zählerschranksysteme

f-tronic® GmbH | Zum Gerlen 21–25 | D-66131 Saarbrücken | Tel +49 6893 9483-0 | Fax +49 6893 9483-94 | info@f-tronic.de | www.f-tronic.de



2

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Montageanleitung  
als Video

Montageanleitung Zählerschrank 2.0
Maßskizze ......................................................................................................3
Ausbau ...........................................................................................................4
Verdeckte Befestigung ...................................................................................5
Sichtbare Befestigung ....................................................................................6
Wandausgleichschraube ................................................................................6
Nachträglicher Einbau der Datenschnittstelle, DS OKK-BKE .......................7
Einbau eHZ Zähler .........................................................................................8
Ausbau / Wechsel eHZ Zähler .......................................................................9
Einbau Zählersteckklemme ......................................................................... 10
Einbau 3.HZ Zähler ...................................................................................... 12
Ausbau / Wechsel 3.HZ Zähler .................................................................... 14
Einbau selektiver Leitungsschutzschalter ................................................... 17
Ausbau selektiver Leitungsschutzschalter .................................................. 17
Türverschluss Ein- und Ausbau ................................................................... 18
Tür justieren ................................................................................................. 19
Höhenverstellung Hutschiene ...................................................................... 19
Ein- und Ausbau Steckklemme / Schraubklemme ...................................... 19 
HLAZK-ZTP und N/PE Klemme montieren ..................................................20
Leitungseinführungsflansch .........................................................................21
Leitungsdurchführung ..................................................................................21
Einbau Absicherungspaket ..........................................................................22
Ausstattung APZ-Platz .................................................................................23
Ein- und Ausbau Sammelschiene / 
Berührungsschutz Sammelschiene .............................................................24 
Plombierung der Abdeckung .......................................................................25 
Feld-Feld Verbinder .....................................................................................25 
Schrank-Schrank Verbinder .........................................................................26
Eckverbinder ................................................................................................26



3

Maßskizze

B

A YZ

X D

Typ A (H) B (B) C (T) D X Y Z

ZA091 950 mm 300 mm 205 mm 138,5 mm 162 mm 850 mm 1000 mm
ZA092 950 mm 550 mm 205 mm 138,5 mm 412 mm 850 mm 1000 mm
ZA093 950 mm 800 mm 205 mm 138,5 mm 662 mm 850 mm 1000 mm
ZA094 950 mm 1050 mm 205 mm 138,5 mm 912 mm 850 mm 1000 mm
ZA095 950 mm 1300 mm 205 mm 138,5 mm 1162 mm 850 mm 1000 mm
ZA111 1100 mm 300 mm 205 mm 138,5 mm 162 mm 1000 mm 1150 mm
ZA112 1100 mm 550 mm 205 mm 138,5 mm 412 mm 1000 mm 1150 mm
ZA113 1100 mm 800 mm 205 mm 138,5 mm 662 mm 1000 mm 1150 mm
ZA114 1100 mm 1050 mm 205 mm 138,5 mm 912 mm 1000 mm 1150 mm
ZA115 1100 mm 1300 mm 205 mm 138,5 mm 1162 mm 1000 mm 1150 mm
ZA121 1250 mm 300 mm 205 mm 138,5 mm 162 mm 1150 mm 1300 mm
ZA122 1250 mm 550 mm 205 mm 138,5 mm 412 mm 1150 mm 1300 mm
ZA123 1250 mm 800 mm 205 mm 138,5 mm 662 mm 1150 mm 1300 mm
ZA124 1250 mm 1050 mm 205 mm 138,5 mm 912 mm 1150 mm 1300 mm
ZA125 1250 mm 1300 mm 205 mm 138,5 mm 1162 mm 1150 mm 1300 mm
ZA141 1400 mm 300 mm 205 mm 138,5 mm 162 mm 1300 mm 1450 mm
ZA142 1400 mm 550 mm 205 mm 138,5 mm 412 mm 1300 mm 1450 mm
ZA143 1400 mm 800 mm 205 mm 138,5 mm 662 mm 1300 mm 1450 mm
ZA144 1400 mm 1050 mm 205 mm 138,5 mm 912 mm 1300 mm 1450 mm
ZA145 1400 mm 1300 mm 205 mm 138,5 mm 1162 mm 1300 mm 1450 mm

Maßskizze
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Ausbau

Tür Ausbau1
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Hauben Ausbau Zählerfeld

Hauben Ausbau Verteilerfeld Einbaufeld Ausbau
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Ausbau



5Verdeckte Befestigung
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Verdeckte Befestigung 



6
Sichtbare Befestigung // Wandausgleichsschraube

Wandausgleichsschraube zur besseren 
Ausrichtung von Zählerschränken.

Maximaler Wandausgleich von 15mm.
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Sichtbare Befestigung

Wandausgleichsschraube



7Nachträglicher Einbau der Datenschnittstelle, DS OKK-BKE
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Nachträglicher Einbau der Datenschnittstelle, DS OKK-BKE
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Einbau eHZ Zähler
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Einbau eHZ Zähler



9Ausbau / Wechsel eHZ Zähler
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Ausbau / Wechsel eHZ Zähler
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Einbau Zählersteckklemme

Sicherheitshinweis:
Schalten Sie 
die Anlage 
spannungsfrei

1 2

Einbau Zählersteckklemme

7110003 - ZSK63A

Leitungsart Anschlussquer-
schnitte max Ø

Zählerzu- und 
abgang

H07 V-K mit  
Aderendhülsen

10 mm²
16 mm²
25 mm²



11Vorbereitung Plombierhaube

7110007 - ZSK-PH

2 Nm

Leere Käfigklemmen nicht anziehen!

5

3

6

4

Vorbereitung Plombierhaube
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Einbau 3.HZ Zähler

Sicherheitshinweis:
Schalten Sie 
die Anlage 
spannungsfrei
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2

Einbau 3.HZ Zähler

Einbau der PH-ZSK ohne Zählersetzung



13Einbau 3.HZ Zähler
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Ausbau / Wechsel 3.HZ Zähler
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Ausbau / Wechsel 3.HZ Zähler



15Ausbau / Wechsel 3.HZ Zähler

Sicherheitshinweis:
Die Zählerüber-
brückungsvorrichtung 
darf nicht aus der 
Zählersteckklemme 
entfernt werden, wenn 
der Zähler nicht ange-
schlossen ist. 
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Ausbau / Wechsel 3.HZ Zähler



17Ein- und Ausbau selektiver Leitungsschutzschalter
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Einbau selektiver Leitungsschutzschalter

Ausbau selektiver Leitungsschutzschalter
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Türverschluss Ein- und Ausbau
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Türverschluss Einbau

Türverschluss Ausbau



19Tür justieren // Höhenverstellung Hutschiene
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Tür justieren

Höhenverstellung Hutschiene

Werkseitiger Abstand zwischen Normschiene und Ge-
räteausschnitt beträgt 50 mm. Zur Abdeckung versetz-
bar auf 78/87 mm.
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Ein- und Ausbau Steckklemme

Click!
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2
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1
1

7110020
7110021
7110022
7110023

7110039
7110040
7110041
7110090

1

2
1

Einbau Steckklemme / Schraubklemme

Steckklemme / Schraubklemme

HLAZK-ZTP und N/PE Klemme montieren

Ausbau Steckklemme /  
Schraubklemme



21Leitungsdurchführung von Feld zu Feld
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Leitungseinführungsflansch Drehen Leitungseinführungsflansch

Leitungsdurchführung von Feld zu Feld
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Absicherungspaket

Click!!

1

2

2

1

Einbau Absicherungspaket

Platzierung Absicherungspaket Interne Leitungswege bei eHZ
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23Absicherungspakete
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Click!!

Click!!

Interne Leitungswege bei 3.HZ Plombierhaube platzieren

Abdeckstreifen zuschneiden Bestückung APZ-Platz
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Ein- und Ausbau Sammelschienen // Berührungsschutz Sammelschienen
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Einbau Sammelschienen Ausbau Sammelschienen

Berührungsschutz Sammelschiene
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25Plombierung der Abdeckungen // Feld-Feld-Verbinder
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Plombierung der Abdeckungen

Feld-Feld Verbinder
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Schrank Schrank Verbinder // Eckverbinder
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Schrank-Schrank Verbinder

Eckverbinder
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Sie benötigen individuelle Beratung? 
Unser kompetentes Team steht Ihnen gerne zur Verfügung. 

Tel.:+49 6893 9483-0

Zu Ihrem Ansprechpartner:

Weitere Informationen unter: www.f-tronic.de
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